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Vila Verde

Municipio

CAMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE

EDITALN° 13/ 2022

------ Dr° Patricio José Correia Pinto de Araujo, Vereador do Pelouro do Ambiente,

Desporto e Protecéo Civil da Camara Municipal de Vila Verde:--
—————— Torna publico, que, para dar satisfagdo ao estabelecido no n.°1 do art®17° do
Decreto.-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da
agua da rede publica, do concelho de Vila Verde, através de analises periddicas na
torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA),
aprovado pela autoridade competente (ERSAR), referente ao 4.° trimestre de 2021,
acompanhado dos respetivos elementos informativos, de modo a permitir avaliar o grau
de cumprimento das normas, constantes do Anexo |, do citado diploma legal,

encontrando-se afixados os resultados no atrio dos Pagos do Municipio e também com

publicagdo no portal da Internet.----
------ Para constar e devidos efeitos se publica o presente e outros de igual teor, que vao

ser afixados nos lugares do estilo.---
------- Pagos do Municipio de Vila Verde, em 22 de fevereiro de 2022 -

lz :%ereado

Patricio José Correia Pinto de Aratjo, Dr°




CONTROLO DA QUAL!DADE DA AGUA PﬁRA CONSUMO HUMANO N.AS ZONAS DE ABASTECIMENTO A"
CAMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE DO CONCELHO DE VILA VERDE EDITAL N.
Em conformidade com o Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de Agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da 4gua da rede publica, através de analises 4.° TRIMESTRE 2021
periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade compstente (ERSAR) 1 Outubre a 31 Dezembro
Parametro (unidades) ‘&'::":0"5"‘_“3';'}2%’3 N.° Andlises superiores ao VP | c"'“""',":"""' g ‘ % Andkses
Escherichia coli (N/100ml) 0, X [} ~100,0 &7 100
Baclénas coliformes (N/100ml) o | 00 100,0 '] 100,0 &7 67 100
infectante residual (mg/L} - <0,16 0,6 - - | &7 67 100
Alummuo {ug/L Al) 200 <20 636 o 100,0 10 10 100
Amonio (mg/L NH4) 0,5 <0,05 -- o 100 10 10 100
Numero de colénias a 22° C (N/ml) Sem alteragao anormal 00 300.0 o 100 20 20 100
Numero de colénias a 37° C (N/ml) Sem alteragdo anormal | 0.0 3000 0 ) 100 | 20 20 100: 50|
Condutividade (uS/cm a 20° C) 2500 <45 2020 ] 100 | 20 20 100
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0.0 - Q | 100 15 15 100
Cor (mg/L PtCo) 20 <3 - 0 | 100 20 20 100
[EH (Unidades de pH) Entre65e9 | 50 7.7 6 I 70 20 20 100
Ferro (ug/L Fe) 200 1 <60 550,0 1 91 1 1 100
Manganés (ug/L Mn) 50 07 484 ] 100 10 10 100
Nitratos (mg/L NO3) 50 <1 101 1] 100 10 10 100
Nitritos (mg/L NO2) 05 <0,1 - 4] ) 100 | 10 10 100
Oxidabilidade (mg/L O2) 5 <1 26 0 ‘ 100 10 10 100
Cheiro a 25 °C (Factor de diluigio) 3 <1 - 0 100 20 20 100
Sabor a 25 °C (Factor de dilui¢éo) 3 <1 - 0 100 | 20 20 100
Turvagéo (NTU) 4 |« - 0 100 20 20 100
Antiménio (ug/L Sb) 5 R <1 - 0 < A0DFNVE | 10 10 SOOI
Arsénio (ug/L As) 10 <1 16,9 1 20 10 10 100
Benzeno (ugll) 1 <02 | - 0 | 100 10 10 0GR |
Benza(a)pireno (ugiL) 0 <0,003 - 0 100 10 10 100
Boro (mg/L B) 1 <0,01 - ] 100 10 10 100
Bromatos (ug/L BrO3) 10 <5 - [ 100 10 10 100
Céadmio (ug/L Cd} 5 <02 - 0 100 10 10 100
Calcio (mg/L Ca) - 23 47 0 100 10 10 S 00598
Chumbo (ug/L Pb) 25 <1 1.8 o 100,0 10 10 100
Cianetos (ug/L CN) 50 <10 - L] 100 10 10 100
Cobre (mg/L Cu) 2 <0,001 | 00159 0 | 100 | 10 10 100
Crémio (ug/L Cr) 50 <1 - ] | 100 10 10 100
1,2-dicloroetano (ug/L) 3 <075 = - 0 100 10 10 100
Dureza total (mg/L CaCO3) - 11.8 3.8 1] | 100 10 10 100
Enterococos (N/100 mL) 0 0,0 - 1] 100 20 20 100
Fluoretos (mailL F) 1.5 <0,2 - ] 100 10 10 100
Magnésio (mg/L Mg) - 10 50 1] 100 10 10 100
Mercurio (ug/L Hg) 1 | <0,01 0.030 0 | 100 10 10 100
Niquel (ug/L Ni) 20 <2 25 o 100 10 10 100
Selénio (ug/L Se) 10 <1 - 0 t 100 10 10 100
Cloretes (mg/L Cl) 250 <10 18,1 0 100 10 10 00
Sédio (mg/L Na) 200 3,68 11,00 ] 100 10 10 00
Sulfatos (mg(L SO4) 250 <10 - Q | 100 10 10 00
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10 <02 - 0 100 10 10 00
Tetraclorosteno (ugiL) = <02 = = | x 10 10 100
Tricloroeteno (ug/L) - <0.1 - - - 10 10 100
Hidrocarbonetos Aromaticos Paliciclicos (ug/L) 0,1 <0,02 - [} 100 [ 10 10 100
Benzo(bfluc ug/L} - <002 - - - { 10 10 100
Benzo(k)fluoranteno (ugiL) - <002 = - - - 10 10 RIS 00N |
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - <002 - - - 10 10 A0DEEN
Indeno(1,2,3-cd)pirenc (ug/L) - <0,02 - - ! - 10 10 100
Trihalometanos (ug/L) 100 <0,1 16,5 100 10 10 100
Cloroférmio (ug/L) - <0.1 106 - - 10 10 100
Bromoférmio (ug/l) - <0,2 03 - - 10 10 100
Bromeodiclorometano (ug/L) - <0,1 46 - - | 10 10 100
Dibromoclorometano (ug/L) - <01 | 1.0 - - | 10 10 100
Pesticidas totais (ug/L) 0.5 <0,03 = 0 | 100 10 10 100
Alacloro (ug/L) 0.1 <0,03 | - 0 | 100 10 10 100
Atrazina (ug/L) 0. <0,03 | -- 0 100 10 10 00
Bentazona (ug/L) 0, <0.03 - 0 100 17 17 00
Diurao (ugiL) o, <0,03 - 1] 100 10 10 00
_ Terbutilazina (ug/L) 01 <003 = - 1] | 100 | 10 10 100
|he Desetilatrazina {ug/L} 01 | <003 - 0 | 100 { 10 10 100
Desetilterbutilazina (ug/L) o1 <0,03 - 0 I 100 10 10 100
Metolacloro (mg/L) 0,1 <003 = - [} 100 10 10 100
Ometoato (ma/l) 0.1 <0,03 | - Q 100 10 10 100
Dimetoato (mg/L) 0.1 <0,03 - 0 100 10 10 100
Substancias Radioativas ” | R 1
Alfa total (Bg/L) 01 <0,04 - 0 100 10 10 100
Radéo (Bg/L) 500 [ <10 3130 0 100 10 10 100
Dose Indicativa (mSv/ano] 0.1 | <01 - 0 100 [ 10 10 100
NOTA 1 - Zonas de abastecimento controladas: Ameixoeira, Barros, Bougas, Casais de Vide, Costa, Covas, Covelo, Ermida, Estrumil, Extremonte de Baixo, Fonte da Cabra, Gomide, Gondiaes, Gontinho,
Lage, Marvao, Mazagdo, Mixdes da Serra, Nascente, Nascente do Neiva, Nascente e Sul, Nevogilde, Norte, Outeiro, Pagd, Pedregais, Poente, Poente e Sul, Parrinhose, Pévoadura, Sobradelo & Zebreiro,
NOTA 2 - Informagao relativa as siluagdes de incumprimento ocorridas: pH: valores de pH ligeiramente acidos s3o caracteristica comum das aguas superficiais e subterrineas da regido. N&o tem
implicagdes para a sadde humana. Estao a ser tomadas medidas para a neutralizagdo das aguas com origem em captagdes subterraneas. O incumprimento do Arsénio deve-se, muito provavelmente, a
causas geologicas e estd a ser estudada a substituicdo da captagdo de origem da agua. O incumprimento relativo ac Ferro néo reincidiu. néo tendo sido determinada a causa direta, pelo que, considera-se
um caso pontuai devido a origem gealogaca
Data da publicitagao:




CAMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE

MUNICIPIO DE VILA VERDE

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS
ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE VILA VERDE

EDITAL N.°

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de Agosto, procedeu-se a verificacdo da qualidade da dgua da rede publica, atraves
de analises periodicas na tomeira do consumidor, segundo o Pregrama de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade

competente (ERSAR)

42 TRIMESTRE 2021
1 Qulubro a 31 Dezembro

Andlises realizadas vs Incumprimentos

12 TRIMESTRE 22 TRIMESTRE 32 TRIMESTRE 42 TRIMESTRE

= TOTAL DE ANALISES REALIZADAS u TOTAL DE INCUMPRIMENTOS

99,20

99,00

98,80

98,60

98,40

98,20

98,00

97,80

1° TRIMESTRE

=% CUMPRIMENTOS DO VP

2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE




MUNICIPIO DE VILA VERDE

'CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE

CAMARANUNIGIEALPEVE MG ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE VILA VERDE _

perigdicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente {ERSAR)
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# TOTAL DE ANALISES REALIZADAS 1 TOTAL DE ANALISES AGENDADAS

Tipo de incumprimentos

12 TRIMESTRE 22 TRIMESTRE 32 TRIMESTRE 42 TRIMESTRE

® Bactérias coliformes ®E.Coli %pH MEnterococus ® Arsénio M Ferro




