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% Cumprimento do VP
Mínimo Máximo Agendadas Realizadas

Escherichia coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 17 17 100
Bactérias coliformes (N/100ml) 0 0 >100 1 94,1 17 17 100
Desinfectante residual (mg/L) -- <0,16 0,7 -- -- 17 17 100
Amónio (mg/L NH4) 0,5 <0,05 -- 0 100 5 5 100
Número de colónias a 22º C (N/ml) Sem alteração anormal 0 6 0 100 5 5 100
Número de colónias a 37º C (N/ml) Sem alteração anormal 0 0 0 100 5 5 100
Condutividade (uS/cm a 20º C) 2500 74 299 0 100 5 5 100
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100 5 5 100
Cor (mg/L PtCo) 20 <3 8,1 0 100 5 5 100
pH (Unidades de pH) Entre 6,5 e 9 6,8 7,3 0 100 5 5 100
Cheiro a 25 ºC (Factor de diluição) 3 <1 -- 0 100 5 5 100
Sabor a 25 ºC (Factor de diluição) 3 <1 -- 0 100 5 5 100
Turvação (NTU) 4 <1 4,0 0 100 5 5 100
Pesticidas totais (ug/L) 0,5 <0,03 -- 0 100 -- -- --

Clorpirifos (ug/L) 0,1 <0,03 -- 0 100 2 2 100
Diurão (ug/L) 0,1 <0,03 -- 0 100 2 2 100

Metolacloro (mg/L) 0,1 <0,03 -- 0 100 2 2 100
Imidaclopride (ug(L) 0,1 <0,03 -- 0 100 1 1 100

Metribuzina (ug/L) 0,1 <0,03 -- 0 100 1 1 100
Dimetenamida-P (ug/L) 0,1 <0,03 -- 0 100 2 2 100

Patrício José Correia Pinto de Araújo

NOTA  - Informação relativa às situações de incumprimento ocorridas:  Bactérias coliformes: A averiguação das causas foi inconclusiva. Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento.
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ZONA DE ABASTECIMENTO DE RIO HOMEM EDITAL N.º 
Em conformidade com o Artigo 32º do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto, procede-se à divulgação dos resultados analíticos da qualidade da água da rede pública, obtidos 

do Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR) para o presente ano.
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